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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA' | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH : -

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwe nadanag zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
-Badanie instalacji efektrycznej i odgromowej w zakresie stanu potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazeri, opormosci izolacji przewodow oraz
uziemien instalacji i aparatow w budynkach budynkach gminnych ( wg zatgcznikéw nr 1
I 2) zarzgdzanych przez MZBM w Dabrowie Gérniczef zgodnie z art. 62 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane { Dz.U. 2003Nr 207, poz.2016). Badania piecioletnie
Instalacji elektrycznych.” -
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
(nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robot,)
»Roboty w zakresie instalacji elekirycznych 45310000-3 *.
1.3 Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych,
1.3.1 Prace towarzyszace
Zakres prac towarzyszgcych dotyczy:
- likwidacji zabezpieczen w przewodzie PEN,
- wymiany gniazd bez bolca uziemiafgcego,
- zafozenia mostka uziemiajgcego gniazdo zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
-~ Wymiana uszkodzonych wktadek topikowych.
- Sprawdzenia dziatania wytacznika p.poz.
- zgfoszenie do Rejonu energetycznego rozplombowania i plombowania
licznikéw energii elektrycznej w razie koniecznode;
1.3.2 Roboty tymczasowe
Nie dotyczy........c............ '
1.4 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:
1.4.1 Organizacji robét budowlanych .
Prace wykonywac na czynnych obiektach..
1.4.2 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
Pomiary nalezy wykonywac po wezesniejszym uzgodnieniu terminu przy udziale
zamawlajgcego z uzytkownikami lokali '
Roboty nalezy prowadzié przy zabezpieczeniu wystapienia ewentualnych szkod fub
uszkodzer.
1.4.3 Ochrony $rodowiska,
Nie dotyczy........cc.............
1.4.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy
Nalezy przewidzied prace na czynnym obiekcie.
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dla tego rodzaju prac.
1.4.5 Zaplecza dia potrzeb wykonawcy,
Wykonawca organizuje zaplecze socjaine i magazynowe na wiasny koszt.
- 146 Warunkow dotyczaeych organizacji ruchu, o e
Nie dotyczy.......................
147  Qgrodzenia,
Nie dotyczy ........................
1.4.8 Zabezpieczenia chodnikéw | jezdni,
Nie dotyczy .......cccc.oc . '
1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w cely
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowe) i :
specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych; I'
l
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Kontrola stanu technicznego i pomiary instalacji elektrycznej - NN w budynkach wraz z
przekazaniem protokotow: _ . ' -
badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej budynku,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowey,
pomiaréw wytgcznikéw réznicowo — pradowych,
podpisanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Kontrola stanu technicznego instalacji piorunochronnych w zakresie stanu sprawnosci
potgczen, osprzetu, zabezpieczer i Srodkéw ochrony od porazert oraz
przeprowadzenia pomiaréw uziemier instalacji i aparatéw wraz z przekazaniem
protokoféw z badania podpisanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacfach i
uprawnieniach. '

Dostarczenie $wiadectw wzorcowania przyrzadéw pomiarowych po$wiadczonych za
zgodnosc z oryginatem.

Dokumentacfa z przeprowadzonef kontroli opracowana w wersji papierowej
.Wykonawca bedzie zobowigzany skierowaé do realizacji kontroli stanu technicznego
instalacji elektrycznych, piorunochronnych osoby posiadajgce:

-kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu pomiaréw i dozoru nad eksploatacfg
urzgdzen, instalacji oraz sieci energetycznych, ‘
-uprawnienia budowlane w specjainosci efektrycznej elektroenergetycznej, ktére swym
zakresem obejmuja wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacyji.

Profokoféw badari okreslone w normie PEN oraz zaleceniach SEP.
Odbiory robét dla kazdego budynku oddzielnie (lub grupy budynkow).

Okres realizacji zadania do 02.12.2022r.

Minimaliny okres gwarancji 3 lata.

Fakturowanie robét czesciowe, Dla kazdego budynku osobno.
Zestawienie budynkow wg zatacznika nr1i 2. S -

2. WYMAGANIA DOTYGCZACE WEASCIWOSC] WYROBOW
BUDOWLANYCH ‘ :
(oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdine
wymagania odnosi si¢ do postanowien norm)
Materiaty, ktére zostang wykorzystane do realizacji prac winny posiadad $wiadectwo
Jakosci certyfikat”, aprobaty techniczne. Zgodno$é zastosowan ych materiatow z
przynaleZznymi dfa nich normami,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH - ' '
Frzyrzgdy pomiarowe musza posiadaé aktuaine $wiadectwo legalizacji (przyrzad do
pomiaru stanu izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowey )
i Swiadectwo dopuszczenia wydane przez ,GUM”.
W przypadku stosowania aparatury samo kalibrujgcej - $wiadectwo zgodnosci typu
RPT, wydane przez ,GUM"
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie dotyczy....................... : o )
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAMNIA ROBOT
BUDOWLANYCH




( z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementow, toleranciji
wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne)

Prace wykonywane pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia

pudowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca sporzadzi schematy zasilania poszczegoinych budynkow wraz z

protokétami badarn ochrony przeciwporazeniowej i ochrony izolacji oddzielnie dla 7

kazdego lokalu — nalezy stosowac wzory protokotow badan okreslone w normie PEN

oraz zaleceniach SEP.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

ORAZ ODBIOREM WYBOROW I ROBOT BUDOWILANYCH
(w nawigzaniu do dokumentow odniesienia)

Podstawa rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest skuteczne pisemne zgloszenie

zakoriczenia prac przez Wykonawce i dostarczenie do inspektora nadzoru schematow

zasilania budynkow wraz z protokdfami pomiarow . §

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zamawiajgcy z zastrzezeniem postanowieri art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamowien

publicznych moze zmniejszyC zakres robdt, co nie bedzie stanowifo podstawy do

odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, jak rowniez do

Zgdania odszkodowania.

3. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W przeciggu 2 dni nastepuje przyjecie iub odmowienie ztozonego zgtoszenia

zakonczenia prac.

W ciggu 3 dni od dnia skutecznego zgloszenia nastepuje odbiér wykonanych prac.

Odbiér nastepuje przy udziale : '

1. Wykonawca — Kierownik budowy
2. Zamawiajgcy — Inspektor nadzoru, Przedstawiciel ADM

Wykonanie prac potwierdzone bedzie dla kazdego lokalu mieszkalnego i uzytkowego

pIzez najemcees; : _

Kierownika robét oraz inspektora nadzoru MZBM

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i

PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe | prace towarzyszgce nie podlegajg oddzielnemu rozliczeniu.

Koszty zwigzane z tym zakresem prac objete winny by¢ zlozong ofertg pozycjach

kalkulacji oraz tzw. Kosztach Ogéinych Przedsigbforstwa. _

Fakturowanie czesciowe zbiorcze — z rozbiciem na poszczegdine budynki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — :
(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

- Protokét przekazania obiektow do remontu,
- Umowa na realizacfe zadania, .
- Certyfikaty | aprobaty techniczne na zabudowane materiafy,

- Deklaracja zgodnogci zastosowanych materiat z przynaleznymi dla
normami,

ich

)
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